
                                                                                                                       Datum: 03.03.03
                                                                                                                        Zeit: 17:35
                                                       C.A 6115 - Anlagenpruefung

  Firmenname: Elektrokontrollen Schättin...... Tel.: 01 984 33 66..
     Adresse: Im Hof 478...................... Fax.: 01 984 34 14..
         Ort: 8132 Egg........................ Protokoll Nr.: Muster

      Anlage: EFH, Dorfstrasse, 5082 Kaisten

              Anlagenteile: 090 - 117                                                  Instrumentennummer: 206059
         ----------------------------------------------------------------------------

              U-Limit:.....50 V ,Frequenz(Mittelwert):.....50 Hz

| Anla-  |    Schleifenimpedanz - Spannung    |     Fi-Prüfung    -    Spannung    |  Erdung   | Isolation  | Niederohm  |  Drehfeld  |
| gen -  |------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| teil   |    Zs     |     Zi     |   U L-PE  |    Idn    | (*2 / *5)  |   U L-PE  |     Ra    |    U N     |     R1     |   U 1-2    |
|        |    Ik     |     Ik     |   U N-PE  |    U F    |   (ramp)   |   U N-PE  |           |   R L-PE   |     R2     |   U 2-3    |
|Datum:  |   U Ref   |   U Ref    |   U L-N   |    (ta)   |    (Ia)    |   U L-N   |           |  (R N-PE)  |     R      |   U 3-1    |
| Zeit:  |   (U F)   |            |  (U S-PE) |    Rs     |     Ra     |  (U S-PE) |           |  (R L-N)   |            |  Richtung  |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|  090   |  0.123 Ohm|  0.116 Ohm |   231 V   |           |            |           |           |   500 V    |            |   399 V    |
|        |  1869 A   |  3.44 kA   |   227 V   |           |            |           |           |   2.94MOhm |            |   395 V    |
|03.03.03|   230 V   |   400 V    |   399 V   |           |            |           |           |            |            |   399 V    |
|14:31:09|           |            |           |           |            |           |           |            |            |  L1-L2-L3  |
|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  091   |  0.179 Ohm|  0.162 Ohm |   231 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|        |  1283 A   |  1419 A    |     0 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|03.03.03|   230 V   |   230 V    |   230 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|14:42:25|           |            |           |           |            |           |           |            |            |            |
|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  092   |           |            |           |    30 mA  |            |   232 V   |           |            |            |            |
|        |           |            |           |   0.1 V   |    ramp    |     0 V   |           |            |            |            |
|03.03.03|           |            |           |     41 ms |    22 mA   |   232 V   |           |            |            |            |
|14:46:08|           |            |           |  0.749 Ohm|            |           |           |            |            |            |
|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  093   |           |            |           |    30 mA  |            |   231 V   |           |            |            |            |
|        |           |            |           |   0.1 V   |    ramp    |     0 V   |           |            |            |            |
|03.03.03|           |            |           |     29 ms |    22 mA   |   231 V   |           |            |            |            |
|14:46:27|           |            |           |  0.068 Ohm|            |           |           |            |            |            |
|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  094   |   1.07 Ohm|            |   231 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|        |   215 A   |            |     0 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|03.03.03|   230 V   |            |   231 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|15:21:40|           |            |           |           |            |           |           |            |            |            |
|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  095   |  1.197 Ohm|            |   231 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|        |   192 A   |            |     0 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|03.03.03|   230 V   |            |   231 V   |           |            |           |           |            |            |            |
|15:22:07|           |            |           |           |            |           |           |            |            |            |
|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

Memo 090 = HAK / Memo 091 = UV Eingangsklemmen / Memo 092 - 093 = Test FI / Memo 094 - 095 = Steckdosen Waschküche


